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Лист № докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

порожка не превышает 0,014м. Это обеспечивает беспрепятственное 

перемещение маломобильных групп населения; 

16) Акты освидетельствования скрытых работ предоставляются заказчиком; 

17) При перепланировки не произведено затрагивания несущих конструкций 

здания; 

III. На основании выше изложенного можно заключить: 
 

1) Состояние помещения №III на 1 этаже, наружных и внутренних стен, полов 

и потолков по внешнему виду - удовлетворительное. 

2) Расположение основных инженерных коммуникаций здания не изменилось. 

3) Выполненной перепланировкой и переустройством помещения №III на 1 

этаже, не затрагиваются зоны, описанные в охранном обязательстве. 

4) На основании проведенного обследования технического состояния 

помещений, а также на основании Жилищного кодекса РФ от 29.12.04 г. № 

188-ФЗ, Постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 г № 508-ПП. 

"Об организации переустройства и перепланировки жилых и нежилых 

помещений в многоквартирных домах", выполненные работы по 

переустройству и перепланировке помещений №III на 1 этаже допустимы и 

безопасны. 

 

 

 

Главный инженер проекта      Шутов В.С. 
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Устройство входной
группы - ВГ1

Расширение входной группы
ВГ2

Устройство пандуса
ПН1

Устройство внутреннего
пандуса ВП1
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Условные обозначения:
- демонтируемые конструкции.

- монтируемые конструкции;

- монтируемые перегородки из ГКЛ по
металлокаркасу толщиной 100 мм (кроме
оговоренных на чертеже);

I/А - тип конструкции пола/потолка.

3

План помещений 1-го этажа с
указанием сносимых и

возводимых перегородок

План помещений 1-го этажа с указанием сносимых и возводимых
перегородок. М1:100

Примечания:
1) Экспликация помещений см.л.4;
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2) Экспликацию полов и потолков см.л.5.
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План помещений 1-го этажа
после перепланировки

План помещений 1-го этажа после перепланировки. М1:100

Примечания:
1) Экспликация помещений согласно инвентаризационным планам БТИ;
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Техническое заключение30.10.19
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30
0

Отделка по дизайн-проекту

Произвести окраскау потолка 
водостойким составом за 2 раза

Схема устройства гидроизоляции в санузлах

Залить битумной мастикой

Все подводки к сан-тех оборудованию выполнены выше уровня гидроизоляции
Во избежание протечки в дверных проемах предусмотрен порог высотой 
не менее 40 мм. Гидроизоляцию заведена на порог

Мастика тиоколовая АМ-05

Пароизоляция

Цементно-песчаная стяжка М-150 - 40 мм
Керамическая плитка на полимер-цементном растворе 10 мм

Гидроизоляция - 2 слоя гидростеклоизола

Полиэтиленовая пленка

Цементно-песчаная стяжка М-150 - 20 мм
ПЕНОПЛЭКС (жесткий) - 20 мм

Существующая плита перекрытия

Номер
помещения

Тип
пола

Схема пола
или тип пола по серии

Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основание и др.)
Площадь

м кв.

I

III

1,2

7, 7а, 7б, 18

Экспликация полов

394,0

10,4

- Цементно-песчаная стяжка - 40 мм
- ПЕНОПЛЭКС (жесткий) - 20 мм
- Бетонная подготовка B7.5 - 100 мм

- Керамическая плитка на 
полимер-цементном р-ре - 10 мм

- керамическая плитка на 
полимер-цементном р-ре - 10 мм

- цементно-песчаная стяжка - 40 мм
- гидроизоляция - 2 слоя гидростеклоизола
- цементно-песчаная стяжка - 20 мм
- ПЕНОПЛЭКС (жесткий) - 20 мм
- существующее ж/б перекрытие

II3-6, 8-17, 20 207,3- Цементно-песчаная стяжка - 40 мм
- ПЕНОПЛЭКС (жесткий) - 20 мм
- существующее ж/б перекрытие

- Керамическая плитка на 
полимер-цементном р-ре - 10 мм

- Щебень с пропиткой битумом - 50 мм
- Грунт основания

0,000

+0,710

+0,710

Тип по
 проекту

Конструкция
и детали

Данные элементов
(наименование,

толщина,
основание и др.)

Площадь,
кв.м.

А 1. Железобетонная плита перекрытия;
2. Подвесной потолок - "Армстронг"

1  2

394,0
+2,650

Б
1. Железобетонная плита перекрытия;
2. Звукоизоляция - минеральной ватой AcousticWool
Concept - 50 мм;
3. Подвесной потолок - "Армстронг"1  2  3

207,3

+3,090

В
1. Железобетонная плита перекрытия;
2. Звукоизоляция - минеральной ватой AcousticWool
Concept - 50 мм;
3. Подвесной потолок - реечный.1  2  3

10,4

+3,090

Экспликация потолков
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Экспликация полов и
потолков. Схема устройства
гидроизоляции в санузлах
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